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7-04/18 - АР
Строительство ангаров из быстровозводимых металлоконструкций,
инженерные сети, благоустройство территории по ул. Строителей, 1

Гараж боксового типа №1

Кладочный план на отм. 0,000. Ведомость
отверстий ООО"Алексстрой"

С 2

Разработал Урбан
Проверил Савко

Н. контр. Овцов

09.18
09.18

09.18

Кладочный план на отм. 0,000

Экспликация помещений плана на отм. 0,000

№ пом Наименование Площадь, м²
Кат.
пом.

Кладочный план на отм. 0.000

1 Бокс №1 114,23 м²

2 Бокс №2 108,22 м²

3 Бокс №3 112,18 м²

4 Бокс №4 113,41 м²

5 Бокс №5 113,51 м²

6 Бокс №6 74,91 м²

7 Тамбур 1 2,44 м²

8 Коридор 35,80 м²

9 Тамбур 2 2,44 м²

10 Диспетчерская 7,06 м²

11 Гардероб мужской 34,91 м²

12 Преддушевая мужская 6,92 м²

13 Душевая мужская 7,61 м²

14 С/у мужской 10,87 м²

15 Лестничная клетка 13,78 м²

16 Кладовая уборочного инвентаря 5,38 м² В4

17 С/у женский 9,74 м²

18 Душевая женская 5,05 м²

19 Преддушевая женская 4,64 м²

20 Гардероб женский 43,19 м²

21 Электрощитовая 23,15 м² Д

Кладочный план на отм. 0.000: 21 849,44 м²

Условные обозначения:

-  внутренние сборные перегородки в осях А-Г / 

7-9, Sобщ.=47,66 м2 (REI 45 - протокол испытаний №

04-52/475П) в составе:

1) ГКЛО-А-ПК-2500х1200х12,5 ГОСТ 6266-97;

2) ГКЛО-А-ПК-2500х1200х12,5 ГОСТ 6266-97 

3) Минеральная вата плотн. 50 кг/м3

(серт. соотв. А №0297855), толщ. 50 мм; 

4) Минеральная вата плотн. 28 кг/м3

(серт. соотв. А №0297855), толщ. 50 мм; 

5) Минеральная вата плотн. 50 кг/м3

(серт. соотв. А №0297855), толщ. 50 мм; 

6) ГКЛО-А-ПК-2500х1200х12,5 ГОСТ 6266-97;

7) ГКЛО-А-ПК-2500х1200х12,5 ГОСТ 6266-97

- наружная несущая стена по оси 9, Sобщ.= 102,55 м2; стены для

установки наружных дверей, а также ворот, Sобщ.= 99,52 м2

(REI 60 - табл. А.1)

ТКП 45-2.02-110-2008) в составе:

1) Блоки из ячеистого бетона 625х500х250-3,5-400-35-1 СТБ 1117, 

на клеевом растворе марки М100 СТБ 1307-2012

- внутренние несущие стены лестничной клетки (Sобщ.= 80,97 м2; 

REI 60 - табл. А.1 ТКП 45-2.02-110-2008) в составе:

1) Блоки из ячеистого бетона 625х400х250-3,5-400-35-1 СТБ 1117, 

на клеевом растворе марки М100 СТБ 1307-2012 - внутренняя перегородка (по осям 2-6; Sобщ.= 639,44 м2) в составе:

1) ПАП 110.307 СТБ 2231-2011 (установка MIC 120 согласно технологии

ООО "Алексстрой");

- наружная стена по оси 1 (зашивка торца здания; Sобщ.= 119,69 м2; Lобщ. обрешетки

(уточнить по месту) = 208,45 м.п.) в составе:

1) ПАП 110.307 СТБ 2231-2011 (установка MIC 120 согласно технологии

ООО "Алексстрой");

2) Полиэтиленовая пароизоляционная пленка (аналог ТехноНИКОЛЬ

ТУ 23.99.12-020-88925303-2017);

3) ПТМ СТБ 1995-2009-Т4-WS(1) плотн. 35 кг/м3, толщ. 50мм

4) Обрешетка ПZ 150х45х1,0 TУ BY 691575261.001-2017 (шаг 600 мм);

5) ПТМ СТБ 1995-2009-Т4-WS(1) плотн. 35 кг/м3, толщ. 150мм (в плоскости обрешетки);

6) Пленка гидро-ветрозащитная (аналог ТехноНИКОЛЬ ТУ 23.99.12-020-88925303-2017);

7) Профлист П-Трп-20-1100х2000/0,55-О-СТБ 1382-2003

1. Помещения 12 и 13, а также 18 и 19 разделены сантехническими перегородками на всю высоту
(Sобщ.= 18,12м2 - цвет серый). В помещениях 14 и 17 уборные выгородить аналогичными
сантехническими перегородками высотой 2100 мм, низ данных перегородок на уровне +0,100 от
отметки пола помещений (Sобщ.= 11,40 м2 - цвет серый). Устройство перегородок вести по узлам
фирмы производителя.
2. Кладку армировать сетками согласно указаний на кладочных планах на отм. 0,000 и +3,300.
Арматурные сетки С1-С4, С6-С11 уложить под перемычки. Сетки С4 и С7 дополнительно уложить
на +3,000, +3,750, +4,500 (отметки уточнить по месту). Сетки С3 и С11 дополнительно  уложить
на отм. +0,750, +1,500, +3,000, +3,750, +4,500 (отметки уточнить по месту. Сетки С5 уложить на
отм. +0,750, +1,500, +2,250 (отметки уточнить по месту. Сетки С6, С8-С10 дополнительно
уложить на отм. +0,750, +1,500, +2,250 (отметки уточнить по месту). 
3. Усадочные швы (l=210,24 м) глубиной 1/3 толщины основного бетонного слоя нарезаются
согласно схеме нарезки на плане (поперечные усадочные швы выполнить по цифровым осям), в
период 24-48 часов после укладки бетонной смеси и устройство верхнего упрочняющего слоя. 
Швы заполнить шнуром ПВХ для деформационных швов.
4. Привязку отверстий ОВ на кладочных планах на отм. 0,000 и отм. +3,300 уточнить по месту
согласно раздела ОВ.
5. Данный лист читать совместно с листами АР-21, КЖ-13.

-  внутренние несущая стены, Sобщ.= 381,95 м2 (REI 60 протокол испытания
04-52/2275 от 08.11.2010 г.)  в составе:
1) Стекломагниевый лист СМЛ "МАГНЭЛИТ" 12,0 мм
2) Минеральная вата плотн. 50 кг/м3 (серт. соотв. А №0297855) на всю толщину
каркаса ЛСТК; 
3) Стекломагниевый лист СМЛ "МАГНЭЛИТ" 12,0 мм

Ведосость отверстий

Поз.
отв.

Отметка
низа

Назначение
Размер, мм

Ширина Высота
1 200 200 +2,700 6 ОВ

2 200 200 +5,750 1 ОВ

Кол-во

5

-  внутренние перегородки, Sобщ.= 50,52 м2 (REI 60 - протокол испытаний
№04-52/32П от 15.01.2016)  в составе:
1) Сэндвич-панели марки ПС L.1190.100-0,5СПх0,5СП-М СТБ 1808-2007 

2 Зам. 21-19 06.19-
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7-04/18 - АР
Строительство ангаров из быстровозводимых металлоконструкций,
инженерные сети, благоустройство территории по ул. Строителей, 1

Гараж боксового типа №1

Кладочный план на отм. +3,300
ООО

"Алексстрой"

С 3

Разработал Урбан

Проверил Савко

Н. контр. Овцов

09.18

09.18

09.18

Кладочный план на отм. +3,300

Экспликация помещений плана на отм. +3,300

№ пом Наименование Площадь, м²
Кат.
пом.

Кладочный план на отм. +3,300

15 Лестничная клетка 13,80 м²

21 Венткамера 48,21 м²

22 Коридор 14,92 м²

23 Техническое помещение 48,21 м²

Кладочный план на отм. +3,300: 4 125,14 м²

1.  Данный лист читать совместно с листами АР-2, 21, КЖ-13.
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7-04/18 - АР
Строительство ангаров из быстровозводимых металлоконструкций,
инженерные сети, благоустройство территории по ул. Строителей, 1

Гараж боксового типа №2

План на отм. 0,000 ООО"Алексстрой"

С 2

Разработал Урбан

Проверил Савко

Н. контр. Овцов

09.18

09.18

09.18

План на отм. 0,000

Экспликация помещений плана на отм. 0,000

№ пом Наименование Площадь, м²
Кат.
пом.

План на отм. 0.000

1 Бокс №1 109,97 м²

2 Бокс №2 103,89 м²

3 Бокс №3 107,92 м²

4 Бокс №4 109,15 м²

5 Бокс №5 109,25 м²

6 Бокс №6 104,64 м²

7 Бокс №7 108,71 м²

8 Бокс №8 109,97 м²

План на отм. 0.000: 8 863,50 м²

Условные обозначения:

- внутренняя перегородка (между боксами 1-8; Sобщ.=895,52 м2) в составе:

1) ПАП 110.307 СТБ 2231-2011 (установка MIC 120 согласно технологии

ООО "Алексстрой");

- тип заполнения дверных проемов, см. лист АР-8;

- тип пола, см. лист АР-9

1. Усадочные швы  (l=287,50 м) глубиной 1/3 толщины основного бетонного слоя нарезаются согласно схемы
нарезки на плане (поперечные усадочные швы выполнить по цифровым осям), в период 24-48 часов после
укладки бетонной смеси и устройство верхнего упрочняющего слоя. Швы заполнить шнуром ПВХ для
деформационных швов.
2. В помещениях поз. 1-8 выполнить перетирку горизонтальных и вертикальных поверхностей ростверка
выше уровня отметки чистого пола и завершить отделку покараской акриловыми водно-дисперсионными
красками для внутренних работ (расход материалов - S=67,97 м2). 
3. В помещениях поз. 1-8 стены из блоков ячеистых оштукатурить штукатурным составом РСС, 
штукатурная ВН (более 5 мм), цементная, М100, F75, А0,8,Пк2, St-4 СТБ 1307-2012 с последующей покраской
спец. моющейся краской ВД-АК201-TY РБ690273821.004-2004 (расход материалов - S=179,47 м2).
4. Разрезы 1-1, 2-2 см. листы 4 и 5 соответственно.

Д-1

1

- стены для установки ворот, 

Sобщ.=139,53 м2 (REI 60 -

табл. А.1) ТКП 45-2.02-110-2008) 

в составе:

1) Блоки из ячеистого бетона

625х500х250-3,5-400-35-1 СТБ

1117, на клеевом растворе марки

М100 СТБ 1307-2012

Верх кладки до отм. +4,250

- наружная стена (зашивка торцов по осям 1 и 2; Sобщ.=239,46 м2); 

Lобщ. обрешетки (уточнить по месту) = 416,90 м.п.) в составе:

1) ПАП 110.307 СТБ 2231-2011 (установка MIC 120 согласно технологии

ООО "Алексстрой");

2) Полиэтиленовая пароизоляционная пленка (аналог ТехноНИКОЛЬ

ТУ 23.99.12-020-88925303-2017);

3) Обрешетка ПZ 150х45х1,0 TУ BY 691575261.001-2017 (шаг 600 мм);

4) ПТМ СТБ 1995-2009-Т4-WS(1) плотн. 35 кг/м3, толщ. 150мм

(в плоскости обрешетки);

5) ПТМ СТБ 1995-2009-Т4-WS(1) плотн. 35 кг/м3, толщ. 50мм;

6) Пленка гидро-ветрозащитная (аналог ТехноНИКОЛЬ ТУ

23.99.12-020-88925303-2017);

7) Профлист П-Трп-20-1100х2000/0,55-О-СТБ 1382-2003
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Формат: А2А

7-04/18 - АР
Строительство ангаров из быстровозводимых металлоконструкций,
инженерные сети, благоустройство территории по ул. Строителей, 1

Гараж боксового типа №3

План на отм. 0,000 ООО"Алексстрой"

С 2

Разработал Урбан

Проверил Савко

Н. контр. Овцов

09.18

09.18

09.18

План на отм. 0,000

Экспликация помещений плана на отм. 0,000

№ пом Наименование Площадь, м²
Кат.
пом.

План на отм. 0.000

1 Бокс №1 114,23 м²

2 Бокс №2 108,22 м²

3 Бокс №3 112,18 м²

4 Бокс №4 113,41 м²

5 Бокс №5 113,51 м²

6 Бокс №6 108,90 м²

7 Бокс №7 113,04 м²

8 Бокс №8 114,23 м²

План на отм. 0.000: 8 897,72 м²

Условные обозначения:

- наружная стена (зашивка торцов по осям 1 и 2; Sобщ.=239,46 м2); 

Lобщ. обрешетки (уточнить по месту) = 416,90 м.п.) в составе:

1) ПАП 110.307 СТБ 2231-2011 (установка MIC 120 согласно технологии

ООО "Алексстрой");

2) Полиэтиленовая пароизоляционная пленка (аналог ТехноНИКОЛЬ

ТУ 23.99.12-020-88925303-2017);

3) Обрешетка ПZ 150х45х1,0 TУ BY 691575261.001-2017 (шаг 600 мм);

4) ПТМ СТБ 1995-2009-Т4-WS(1) плотн. 35 кг/м3, толщ. 150мм

(в плоскости обрешетки);

5) ПТМ СТБ 1995-2009-Т4-WS(1) плотн. 35 кг/м3, толщ. 50мм;

6) Пленка гидро-ветрозащитная (аналог ТехноНИКОЛЬ

ТУ 23.99.12-020-88925303-2017);

7) Профлист П-Трп-20-1100х2000/0,55-О-СТБ 1382-2003

1. Усадочные швы  (l=287,50 м) глубиной 1/3 толщины основного бетонного слоя нарезаются согласно схеме
нарезки на плане (поперечные усадочные швы выполнить по цифровым осям), в период 24-48 часов после
укладки бетонной смеси и устройство верхнего упрочняющего слоя. Швы заполнить шнуром ПВХ для
деформационных швов.
2. В помещениях поз. 1-8 выполнить перетирку горизонтальных и вертикальных поверхностей ростверка
выше уровня отметки чистого пола и завершить отделку покараской акриловыми водно-дисперсионными
красками для внутренних работ (расход материалов - S=67,62 м2). 
3. В помещениях поз. 1-8 стены из блоков ячеистых оштукатурить штукатурным составом РСС, 
штукатурная ВН (более 5 мм), цементная, М100, F75, А0,8,Пк2, St-4 СТБ 1307-2012 с последующей покраской
спец. моющейся краской ВД-АК201-TY РБ690273821.004-2004 (расход материалов - S=105,07 м2).
4. Разрезы 1-1, 2-2 см. листы 4 и 5 соответственно.

Д-1

1

- стены для

установки ворот, 

Sобщ.=74,96 м2 (REI 

60 -

табл. А.1) ТКП

45-2.02-110-2008) в

составе:

1) Блоки из ячеистого

бетона

625х500х250-3,5-400-

35-1 СТБ 1117, на

клеевом растворе

марки М100 СТБ

1307-2012

Верх кладки до отм. 

+3,250

- внутренняя перегородка (между боксами 1-8; Sобщ.=895,52 м2) в составе:

1) ПАП 110.307 СТБ 2231-2011 (установка MIC 120 согласно технологии

ООО "Алексстрой");

- тип заполнения дверных проемов, см. лист АР-8;

- тип пола, см. лист АР-9
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Формат: А3А

7-04/18 - АР
Строительство ангаров из быстровозводимых металлоконструкций,
инженерные сети, благоустройство территории по ул. Строителей, 1

Склад

План на отм. 0,000 ООО"Алексстрой"

С 2

Разработал Урбан

Проверил Савко

Н. контр. Овцов

09.18

09.18

09.18

План на отм. 0,000

Экспликация помещений плана на отм. 0,000

№ пом Наименование Площадь, м²
Кат.
пом.

План на отм. 0.000

1 Помещение 142,87 м²

План на отм. 0.000: 1 142,87 м²

Условные обозначения:

- наружная стена (зашивка торцов по осям 1, 2; Sобщ.= 59,29 м2) в составе:

1) ПАП 110.307 СТБ 2231-2011 (установка MIC 120 согласно технологии

ООО "Алексстрой");

2) Полиэтиленовая пароизоляционная пленка (аналог ТехноНИКОЛЬ

ТУ 23.99.12-020-88925303-2017);

3) ПТМ СТБ 1995-2009-Т4-WS(1) плотн. 35 кг/м3, толщ. 50мм

4) Обрешетка ПZ 150х45х1,0 TУ BY 691575261.001-2017 (шаг 600 мм);

5) ПТМ СТБ 1995-2009-Т4-WS(1) плотн. 35 кг/м3, толщ. 150мм (в плоскости

обрешетки);

6) Пленка гидро-ветрозащитная (аналог ТехноНИКОЛЬ ТУ

23.99.12-020-88925303-2017);

7) Профлист П-Трп-20-1100х2000/0,55-О-СТБ 1382-2003

- тип заполнения дверных проемов, см. лист АР-7;

- тип пола, см. лист АР-8

1. Усадочные швы глубиной 1/3 толщины основного бетонного слоя нарезаются согласно схеме нарезки на плане, в
период 24-48 часов после укладки бетонной смеси и устройство верхнего упрочняющего слоя. Швы заполнить
шнуром ПВХ для деформационных швов.
2. В помещении поз. 1 выполнить перетирку горизонтальных и вертикальных поверхностей ростверка выше уровня
отметки чистого пола и завершить отделку покараской акриловыми водно-дисперсионными красками 
для внутренних работ (расход материалов - S=9,24 м2). 
3. Узлы кровли см. лист 20 комплекта чертежей 7-04/18-АР (Гараж боксового типа №1).
4. Разрезы 1-1, 2-2 см. лист 4.
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1
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	Листы
	1 - Общие данные
	4 - Разрезы 1-1 - 3-3. Спецификация элементов ограждения
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	Листы
	2 - Кладочный план на отм. 0,000. Ведомость отверстий
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	Листы
	1 - Общие данные
	4 - Разрезы 1-1 - 3-3. Спецификация элементов ограждения
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	1 - Общие данные
	5 - Разрез 2-2
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	2 - План на отм. 0,000
	3 - План кровли
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	3 - План кровли
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	Листы
	4 - Разрез 1-1
	10 - Схема расположения пандуса Пн1. Сечение А-А. Спецификация элементов пандуса Пн1
	11 - Схема расположения пандуса Пн2. Сечение Б-Б. Спецификация элементов пандуса Пн2
	12 - Схема расположения пандуса Пн3. Сечение В-В. Спецификация элементов пандуса Пн3
	13 - Схема расположения пандуса Пн4. Сечение Г-Г. Спецификация элементов пандуса Пн4
	14 - Визуализация


	5
	Листы
	5 - Разрез 2-2
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	Листы
	1 - Общие данные
	5 - Разрез 2-2
	6 - Цветовое решение фасадов 1-2, А-Б
	7 - Цветовое решение фасадов 2-1, Б-А


	7
	Листы
	1 - Общие данные
	5 - Разрез 2-2
	6 - Цветовое решение фасадов 1-2, А-Б
	7 - Цветовое решение фасадов 2-1, Б-А


	8
	Листы
	8 - Спецификация элементов заполнения дверных проемов
	9 - Экспликация полов
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	Листы
	8 - Спецификация элементов заполнения дверных проемов
	9 - Экспликация полов
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	Листы
	4 - Разрез 1-1
	10 - Схема расположения пандуса Пн1. Сечение А-А. Спецификация элементов пандуса Пн1
	11 - Схема расположения пандуса Пн2. Сечение Б-Б. Спецификация элементов пандуса Пн2
	12 - Схема расположения пандуса Пн3. Сечение В-В. Спецификация элементов пандуса Пн3
	13 - Схема расположения пандуса Пн4. Сечение Г-Г. Спецификация элементов пандуса Пн4
	14 - Визуализация


	11
	Листы
	4 - Разрез 1-1
	10 - Схема расположения пандуса Пн1. Сечение А-А. Спецификация элементов пандуса Пн1
	11 - Схема расположения пандуса Пн2. Сечение Б-Б. Спецификация элементов пандуса Пн2
	12 - Схема расположения пандуса Пн3. Сечение В-В. Спецификация элементов пандуса Пн3
	13 - Схема расположения пандуса Пн4. Сечение Г-Г. Спецификация элементов пандуса Пн4
	14 - Визуализация


	12
	Листы
	4 - Разрез 1-1
	10 - Схема расположения пандуса Пн1. Сечение А-А. Спецификация элементов пандуса Пн1
	11 - Схема расположения пандуса Пн2. Сечение Б-Б. Спецификация элементов пандуса Пн2
	12 - Схема расположения пандуса Пн3. Сечение В-В. Спецификация элементов пандуса Пн3
	13 - Схема расположения пандуса Пн4. Сечение Г-Г. Спецификация элементов пандуса Пн4
	14 - Визуализация


	13
	Листы
	4 - Разрез 1-1
	10 - Схема расположения пандуса Пн1. Сечение А-А. Спецификация элементов пандуса Пн1
	11 - Схема расположения пандуса Пн2. Сечение Б-Б. Спецификация элементов пандуса Пн2
	12 - Схема расположения пандуса Пн3. Сечение В-В. Спецификация элементов пандуса Пн3
	13 - Схема расположения пандуса Пн4. Сечение Г-Г. Спецификация элементов пандуса Пн4
	14 - Визуализация


	14
	Листы
	14 - Визуализация



	Гараж боксового типа №3_Изм.1
	1
	Листы
	1 - Общие данные
	5 - Разрез 2-2
	6 - Цветовое решение фасадов 1-2, Б-А
	7 - Цветовое решение фасадов 2-1, А-Б


	2
	Листы
	2 - План на отм. 0,000
	3 - План кровли


	3
	Листы
	2 - План на отм. 0,000
	3 - План кровли


	4
	Листы
	4 - Разрез 1-1
	10 - Схема расположения пандуса Пн1. Сечение А-А. Спецификация элементов пандуса Пн1
	11 - Схема расположения пандуса Пн2. Сечение Б-Б. Спецификация элементов пандуса Пн2
	12 - Схема расположения пандуса Пн3. Сечение В-В. Спецификация элементов пандуса Пн3
	13 - Схема расположения пандуса Пн4. Сечение Г-Г. Спецификация элементов пандуса Пн4
	14 - Визуализация


	5
	Листы
	5 - Разрез 2-2
	6 - Цветовое решение фасадов 1-2, Б-А
	7 - Цветовое решение фасадов 2-1, А-Б


	6
	Листы
	1 - Общие данные
	5 - Разрез 2-2
	6 - Цветовое решение фасадов 1-2, Б-А
	7 - Цветовое решение фасадов 2-1, А-Б


	6pdf
	Листы
	5 - Разрез 2-2
	6 - Цветовое решение фасадов 1-2, Б-А
	7 - Цветовое решение фасадов 2-1, А-Б


	7
	Листы
	7 - Цветовое решение фасадов 2-1, А-Б


	8
	Листы
	8 - Спецификация элементов заполнения дверных проемов
	9 - Экспликация полов


	9
	Листы
	8 - Спецификация элементов заполнения дверных проемов
	9 - Экспликация полов
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	Листы
	4 - Разрез 1-1
	10 - Схема расположения пандуса Пн1. Сечение А-А. Спецификация элементов пандуса Пн1
	11 - Схема расположения пандуса Пн2. Сечение Б-Б. Спецификация элементов пандуса Пн2
	12 - Схема расположения пандуса Пн3. Сечение В-В. Спецификация элементов пандуса Пн3
	13 - Схема расположения пандуса Пн4. Сечение Г-Г. Спецификация элементов пандуса Пн4
	14 - Визуализация


	11
	Листы
	4 - Разрез 1-1
	10 - Схема расположения пандуса Пн1. Сечение А-А. Спецификация элементов пандуса Пн1
	11 - Схема расположения пандуса Пн2. Сечение Б-Б. Спецификация элементов пандуса Пн2
	12 - Схема расположения пандуса Пн3. Сечение В-В. Спецификация элементов пандуса Пн3
	13 - Схема расположения пандуса Пн4. Сечение Г-Г. Спецификация элементов пандуса Пн4
	14 - Визуализация


	12
	Листы
	4 - Разрез 1-1
	10 - Схема расположения пандуса Пн1. Сечение А-А. Спецификация элементов пандуса Пн1
	11 - Схема расположения пандуса Пн2. Сечение Б-Б. Спецификация элементов пандуса Пн2
	12 - Схема расположения пандуса Пн3. Сечение В-В. Спецификация элементов пандуса Пн3
	13 - Схема расположения пандуса Пн4. Сечение Г-Г. Спецификация элементов пандуса Пн4
	14 - Визуализация


	13
	Листы
	4 - Разрез 1-1
	10 - Схема расположения пандуса Пн1. Сечение А-А. Спецификация элементов пандуса Пн1
	11 - Схема расположения пандуса Пн2. Сечение Б-Б. Спецификация элементов пандуса Пн2
	12 - Схема расположения пандуса Пн3. Сечение В-В. Спецификация элементов пандуса Пн3
	13 - Схема расположения пандуса Пн4. Сечение Г-Г. Спецификация элементов пандуса Пн4
	14 - Визуализация


	14
	Листы
	14 - Визуализация



	Склад_Изм. №1
	1
	Листы
	1 - Общие данные


	2
	Листы
	2 - План на отм. 0,000
	3 - План кровли
	6 - Цветовое решение фасадов 2-1, А-Б


	3
	Листы
	2 - План на отм. 0,000
	3 - План кровли
	6 - Цветовое решение фасадов 2-1, А-Б


	4
	Листы
	2 - План на отм. 0,000
	3 - План кровли
	4 - Разрезы 1-1, 2-2
	5 - Цветовое решение фасадов 1-2, Б-А
	6 - Цветовое решение фасадов 2-1, А-Б
	9 - Схема расположения пандуса Пн1. Сечение А-А. Спецификация элементов пандуса Пн1
	10 - Схема расположения крыльца Кр1. Сечения Б-Б, В-В. Спецификация элементов крыльца Кр1
	11 - Визуализация


	5
	Листы
	2 - План на отм. 0,000
	3 - План кровли
	4 - Разрезы 1-1, 2-2
	5 - Цветовое решение фасадов 1-2, Б-А
	6 - Цветовое решение фасадов 2-1, А-Б
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